
Vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der Desinfektion mit
biostream®-Produkten.

Grundlage für die korrekte Dosierung ist die Gesamtmenge an
Wasser, die sich in Behälter, Schläuchen/Leitungen und evtl. im
Boiler befindet. Wir beziehen uns hier auf eine Gesamt-
Wassermenge von 20 Litern, die Sie uns mitgeteilt haben.

Es gibt drei verschiedene Stufen der Desinfektion – abhängig von
der Beschaffenheit der Trinkwasserleitungen und der evtl.
Verkeimung der Anlage (Schankanlage, Tank, Leitung, Schlauch,
Behälter). Da wir keine genaueren Angaben zu Alter und
Beschaffenheit Ihrer Anlage haben und sich jede Anlage individuell
darstellt, sollten Sie selbst entscheiden, welche Art der
Desinfektion Sie anwenden möchten:

1. EMPFEHLUNG DES DVGW:
Der DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)
empfiehlt in der W291 „Reinigung und Desinfektion von
Wasserverteilungsanlagen“ eine sehr geringe Dosierung von 6
mg/l. Diese Konzentration hat sich in unserer Praxis als nicht sehr
wirksam gezeigt, doch würden Sie bei dieser Konzentration den
gesetzlichen Bestimmungen nachkommen.
Hier geben Sie 40 Milliliter (0.04 Liter) des biostream® -
Konzentrats in den Tank/die Leitungen. Bitte achten Sie auf eine
gute Vermischung. Deshalb sollten Sie ca. 75% des Behälters/der
Leitungen mit Wasser füllen, dann die 40 Milliliter (0.04 Liter) des
biostream® - Konzentrats hinzufügen und dann mit Wasser
auffüllen, Wasserausläufe öffnen, bis die Desinfektionslösung am
Auslauf ankommt, Hähne schließen und für mindestens 60
Minuten einwirken lassen. (Sie können das biostream®-
Konzentrat auch über Nacht im Tank einwirken lassen.) Danach
Behälter/Leitungen komplett entleeren. Dann Behälter wieder mit
Trinkwasser füllen. Eventuelle Produktreste haben sich dann
gemäß Trinkwasserverordnung so weit verdünnt, dass Sie das
Trinkwasser bedenkenlos genießen können. Bitte beachten Sie,
dass bei dieser Dosierung/Einwirkzeit ein eventuell
vorhandener Biofilm nicht abgelöst werden kann.

2.) EMPFEHLUNG BEI GUTEM ZUSTAND DES
BEHÄLTERS/DER LEITUNGEN:
Hier geben Sie 100 Milliliter (0.1 Liter) des biostream® -
Konzentrats in Ihren Behälter. Bitte achten Sie auf eine gute
Vermischung. Deshalb sollten Sie ca. 75% des Behälters mit
Wasser füllen, dann die 100 Milliliter (0.1 Liter) des biostream® -
Konzentrats hinzufügen und dann mit Wasser auffüllen,
Wasserausläufe öffnen, bis die Desinfektionslösung am Auslauf
ankommt, Hähne schließen und für mindestens 1 Stunde
einwirken lassen. (Sie können das biostream®-Konzentrat auch
über Nacht im Behälter einwirken lassen.) Danach Behälter
komplett entleeren. Dann Behälter wieder mit Trinkwasser füllen.
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Eventuelle Produktreste haben sich dann gemäß
Trinkwasserverordnung so weit verdünnt, dass Sie das
Trinkwasser bedenkenlos genießen können.

3.) EMPFEHLUNG BEI UNGEKLÄRTER HYGIENISCHER
QUALITÄT, BEI NACHGEWIESENER VERKEIMUNG DES
TANKS/DER LEITUNGEN ODER NACH LÄNGEREN
STANDZEITEN:
Bitte beachten Sie, dass die hier beschriebene Anwendung ZWEI
MAL durchgeführt werden muss, da es sonst zu einer
sogenannten „Erstverschlimmerung“ kommen kann, da im ersten
Schritt der Biofilm aufgebrochen wird und die darunter geschützt
lebenden Bakterien in den Behälter gelangen können.
Geben Sie 200 Milliliter (0.2 Liter) des biostream® - Konzentrats
in Ihren Behälter. Bitte achten Sie auf eine gute Vermischung.
Deshalb sollten Sie ca. 75% des Behälters mit Wasser füllen, dann
die 200 Milliliter (0.2 Liter) des biostream® - Konzentrats
hinzufügen und dann mit Wasser auffüllen, Wasserausläufe öffnen,
bis die Desinfektionslösung am Auslauf ankommt, Hähne
schließen und für mindestens 1 Stunde einwirken lassen. (Sie
können das biostream®-Konzentrat auch über Nacht im Behälter
einwirken lassen.) Danach den Tank komplett entleeren.
Anwendung wiederholen. Danach Behälter wieder mit Trinkwasser
auffüllen. Eventuelle Produktreste haben sich dann gemäß
Trinkwasserverordnung so weit verdünnt, dass Sie das
Trinkwasser bedenkenlos genießen können. Die Gesamtmenge an
benötigten biostream®-Konzentrat beträgt für diesen – von uns
empfohlenen - Anwendungsfall 0.4 Liter.

Weitere Informationen und Hinweise:

LAGERUNG:
Kristallines Produkt oder Tablette vor Aktivierung unbedingt
trocken lagern. Nach Aktivierung (siehe unten) ist das Produkt
zwei bis drei Monate haltbar. Bitte kühl und dunkel lagern.

AKTIVIERUNG:
Das jeweilige Gebinde muss komplett aktiviert werden. Geben Sie
die Feststoffkomponente (Tablette oder Pulver) ohne Zugabe von
Wasser in die Flüssigkomponente. Durch Schütteln oder Rühren
den Feststoff auflösen und mindestens 3 Stunden zusammen
reagieren lassen. Nach der Aktivierung ist das Konzentrat intensiv
gelb gefärbt und zu 100% aktiv. Verwenden Sie es jetzt gemäß
obenstehender Dosierempfehlung. Nach längerer Lagerzeit
verblasst die gelbe Farbe und dementsprechend muss höher
dosiert werden. Wenn die gelbe Farbe verschwunden ist, hat sich
das Produkt zu Kochsalzlösung und Wasser abgebaut und der
aktive Wirkstoff zur Desinfektion ist nicht mehr vorhanden.

HÄUFIGKEIT DER ANWENDUNG
Das Intervall einer Desinfektion ist von zahlreichen Faktoren
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abhängig, so dass keine gemeingültige Aussage dazu getroffen
werden kann. Hierbei spielen folgende Fakten eine Rolle: Qualität
und Temperatur des Eingangswassers? // Beschaffenheit der
Schläuche, mit denen das Wasser eingefüllt wird // Alter des
Rohrleitungssystems? // eventuelle Totleitungen im System? //
Stagnationswasser vorhanden? // Sind Filter (welche?)
vorhanden? // Mit welchen Produkten oder Wirkstoffen wurde
vorher desinfiziert?
Der Gesetzgeber sieht vor, dass das Trinkwasser immer
Trinkwasserqualität haben soll, unabhängig des von der
Trinkwasserverordnung empfohlenen Intervalls.

TEMPERATUR:
Je höher die Temperatur des Wassers ist, desto aktiver reagiert
der Wirkstoff. Bitte beachten Sie jedoch, dass die
Einsatztemperatur 40°C NICHT ÜBERSCHREITEN darf, da der
Wirkstoff sonst zu Kochsalzlösung und Wasser zerfällt. Eine
ausreichende Desinfektion ist dann nicht mehr gegeben.

FILTER/KÜHLUNG:
Eventuell vorhandene Filter sollten komplett ausgebaut werden
und nach der Desinfektion erneuert werden. Gerätekühlungen sind
auszuschalten.

HINWEISE:
Desinfektionsmittel sicher/vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Kennzeichnung/Etikett und Produktinformationen lesen.
Sämtliche Aussagen zur Wirksamkeit beziehen sich auf die
langjährige Erfahrung der biostream® GmbH, Angaben aus der
Fachliteratur, Gesetzen und Regelwerken und positive
Kundenreferenzen.

PREISE INKL. VERSAND:
250 Milliter biostream® ZERO kosten: 19,75 Euro (16,60 netto)
zzgl. Versand. Dieses Gebinde können Sie direkt in unserem
Online-Shop www.desinfektion-trinkwasser.de bestellen.
1 Liter biostream® ZERO kostet: 52,36 Euro (44,- netto) zzgl.
Versand. (Bestellung per E-Mail unter Angabe Ihrer Adresse auf
Rechnung möglich.)
5 Liter biostream® ZERO kosten: 111,25 Euro (93,49 netto) zzgl.
Versand. (Bestellung per E-Mail unter Angabe Ihrer Adresse auf
Rechnung möglich.)

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen ausführlichen Informationen
weiterhelfen konnten.
Falls Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne
zur Verfügung.

Ihr biostream®-OnlineTeam

-------------------------------------------------------
biostream GmbH
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Rohrbeckweg 6, 31319 Sehnde,
Telefon: 05138-7087838, Telefax: 05138-7087836
HRB 5739 beim Amtsgericht Lehrte
Geschäftsführer: Hans-Joachim Nolte jun.
Ust-IdNr.: DE214924825

Sämtliche Aussagen zur Wirksamkeit beziehen sich auf die
langjährige Erfahrung der biostream® GmbH, Angaben aus der
Fachliteratur, Gesetzen und Regelwerken und positive
Kundenreferenzen.
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